
Energisparåtgärder
per kvm Investering

Energisparåtgärder till 2030 Lönsamma kwh 1 311 626 8,1 12 434 568 Vissa mot balansräkning vissa mot resultat

Totalt antal kvm 161 000 Olönsamma kwh 1 658 601 10,3 105 435 461 Utreds

Summa Totala kwh 2 970 227 18,4 117 870 029 103 434 029

Kolumner markerade med ljus orange till höger i dokumentet kan vara av större intresse Minskat tom 2024 12,0

Gröna och rosa åtgärder bedöms som intressanta initialt, gallring har genomförts och vissa investeringar har exkluderats pga redan genomförda etc Totalt till 2030 30,4

Röda åtgärder är inte lönsamma men utreds med annan konsult för att få nya prisförslag
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1 1070201-1, Länsmanstorget 2 Förbättring av värmeåtervinning samt fläktar TL01 Ventilationssystem Byte av luftbehandlingsaggregat 138 700 12 600 151 300 5,22% 610 000 2025 20 3 1 391 150 2 672 101 1 720 128 kr 1 110 128 kr 182% 1 263 060 kr

2 1030607-2, Rymtorget 9 Byte av belysningsarmaturer samt ljuskälla i garage till nya motsvarigheter i LED-utförande. Belysning styrs mellan ledbelysning och full belysning beroende hur personer rör sig i garaget. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 25 årElsystem Byte av belysning 0 61 320 61 320 2,12% 417 500 2025 25 5 511 915 1 126 126 1 417 470 kr 999 970 kr 240% 882 073 kr

3 1060701-2, Bergsgårdsgärdet 80 Solceller - Energilagring i ackumulatortankar och/eller batterier Elsystem Installation av energilagring 91 536 0 91 536 3,16% 47 076 300 000 2025 20 3 703 120 1 304 456 970 982 kr 670 982 kr 224% 679 729 kr

4 1030607-2, Rymtorget 9 Solceller - Energilagring i ackumulatortankar och/eller batterier Elsystem Installation av energilagring 87 967 0 87 967 3,04% 25 283 288 303 2025 20 4 553 991 1 119 512 933 124 kr 644 821 kr 224% 679 639 kr

5 1070804-1, Vårväderstorget 3 Installation av solceller Elsystem Installation av solceller 0 80 500 80 500 2,78% 966 000 2025 20 9 149 107 1 485 127 1 589 863 kr 623 863 kr 65% 1 162 119 kr

6 1070801-5, Vårväderstorget 4 Solceller - Energilagring i ackumulatortankar och/eller batterier Elsystem Installation av energilagring 73 138 0 73 138 2,52% 0 239 701 2026 20 5 304 446 724 708 775 816 kr 536 116 kr 224% 567 087 kr

7 1030313-1, Kortedala Torg 8 Installation av solceller Elsystem Installation av solceller 0 57 500 57 500 1,98% 690 000 2026 20 9 145 001 1 158 086 1 135 616 kr 445 616 kr 65% 888 487 kr

9 1030305-2, Kortedala Torg 3 Solceller - Energilagring i ackumulatortankar och/eller batterier Elsystem Installation av energilagring 51 847 0 51 847 1,79% 15 865 169 923 2026 20 4 352 813 716 831 549 975 kr 380 051 kr 224% 422 453 kr

10 1070802-2, Vårväderstorget 1 Solceller - Energilagring i ackumulatortankar och/eller batterier Elsystem Installation av energilagring 44 925 0 44 925 1,55% 0 147 237 2026 20 5 187 007 445 154 476 548 kr 329 311 kr 224% 348 335 kr

11 1030308-1, Kortedala Torg 1 Förbättring av värmeåtervinning samt fläktar TL05 Ventilationssystem Förbättrad värmeåtervinning i ventilationssystem 50 400 2 700 53 100 1,83% 275 000 2026 20 4 468 597 1 025 029 587 950 kr 312 950 kr 114% 455 485 kr

12 1060705-6, Bergsgårdsgärdet 89A Byte av pumpar i köldbärarsystem till effektivare och varvtalsstyrda motsvarigheter samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 17 903 17 903 0,62% 56 660 2026 20 2 183 766 312 650 353 586 kr 296 926 kr 524% 247 526 kr

13 1070701-1, Nordhagsvägen 2A Solceller - Energilagring i ackumulatortankar och/eller batterier Elsystem Installation av energilagring 0 16 552 16 552 0,57% 50 488 54 246 2026 20 1 657 450 1 110 984 326 891 kr 272 645 kr 503% 303 075 kr

14 1011301-1, Dr Fries Torg 6 Solceller - Energilagring i ackumulatortankar och/eller batterier Elsystem Installation av energilagring 32 922 0 32 922 1,14% 2 285 107 898 2026 20 4 179 884 417 670 349 222 kr 241 325 kr 224% 292 903 kr

15 1070201-1, Länsmanstorget 2 Byte av TL01-P01, värmeåtervinningspumpar och VVC-pump till effektivare och varvtalsstyrda motsvarigheter samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 13 076 13 076 0,45% 69 300 2026 20 4 112 413 242 638 258 245 kr 188 945 kr 273% 189 625 kr

16 1060705-6, Bergsgårdsgärdet 89A Installation av solceller Elsystem Installation av solceller 0 24 150 24 150 0,83% 289 800 2026 20 9 34 515 421 739 476 959 kr 187 159 kr 65% 333 892 kr

18 1030308-1, Kortedala Torg 1 Förbättring av värmeåtervinning samt fläktar TL02 Ventilationssystem Förbättrad värmeåtervinning i ventilationssystem 25 700 4 500 30 200 1,04% 225 000 2026 20 6 176 472 553 419 361 491 kr 136 491 kr 61% 280 047 kr

19 1060703-4, Bergsgårdsgärdet 90 Byte av VVC-pump och två pumpar i köldbärarsystem till effektivare och varvtalsstyrda motsvarigheter samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 5 811 5 811 0,20% 15 300 2026 20 2 62 734 101 476 114 762 kr 99 462 kr 650% 80 339 kr

20 1070801-5, Vårväderstorget 4 Byte av VS-P1 vent, VS2-P1 rad och shuntpumpar som ej är tryckstyrda till en effektivare och varvtalsstyrd motsvarighet samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 7 008 7 008 0,24% 39 000 2026 20 4 58 077 129 289 138 407 kr 99 407 kr 255% 101 169 kr

21 1070806-1, Höstvädersgatan 1 Byte av VVC-pump, VS-pumpar, VÅV-pump till en effektivare och varvtalsstyrd motsvarighet samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 11 834 11 834 0,41% 150 000 2026 20 10 19 395 231 927 233 710 kr 83 710 kr 56% 179 056 kr

22 1070802-2, Vårväderstorget 1 Förbättring av värmeåtervinning samt fläktar VA3 Ventilationssystem Förbättrad värmeåtervinning i ventilationssystem 24 900 2 900 27 800 0,96% 250 000 2026 20 6 152 901 536 594 321 405 kr 71 405 kr 29% 234 933 kr

23 1030313-1, Kortedala Torg 8 Byte av VVC-pump (KT8) och VS-pump (KT9) till effektivare och varvtalsstyrda motsvarigheter samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 3 522 3 522 0,12% 10 100 2027 20 2 41 049 70 940 69 564 kr 59 464 kr 589% 54 426 kr

24 1060701-2, Bergsgårdsgärdet 80 Byte av VVC-pump till en effektivare och varvtalsstyrd motsvarighet samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Värmeåtervinningssystem driftoptimeras och injusteras för till lägsta erforderliga tryckhöjning så att pumpenergi kan minskas. Man bör också utreda om pumpar i värmeåtervinningssystem bör bytas mot effektivare motsvarigheter. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 3 754 3 754 0,13% 19 050 2027 20 4 31 359 65 551 74 134 kr 55 084 kr 289% 51 897 kr

25 1060703-4, Bergsgårdsgärdet 90 Installation av solceller på tak. Total lämplig yta ca 450 m2, beräknad yta i åtgärd för avsättning till elenergi inom byggnadens energiprestanda är avsevärt mindre. Lönsamhet beror till stor del på möjligheten till att sälja överskottsproduktion av elenergi samt hur storlek på anläggning anpassas till avsättningsmöjlighet inom byggnad. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 25 årElsystem Installation av solceller 0 7 639 7 639 0,26% 122 400 2027 25 12 -10 364 133 400 176 580 kr 54 180 kr 44% 105 613 kr

26 1040503-1, Tuve Torg 5 Behovsstyrning av luftbehandlingssystem i bibliotek, tidsskr/möte och samlingslokal på plan 2, samt fritidsgård och hobbyrum på plan 1.Ventilationssystem Behovsstyrning av luftbehandlingssystem 6 432 7 937 14 368 0,50% 78 200 2027 10 4 57 749 297 545 128 991 kr 50 791 kr 65% 182 302 kr

27 1021101-1, Uddeholmsgatan 5E Byte av VVC-, VP- och VS-pump till effektivare och varvtalsstyrda motsvarigheter samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 2 637 2 637 0,09% 13 350 2027 20 4 25 705 55 174 52 090 kr 38 740 kr 290% 41 952 kr

28 1060704-5, Bergsgårdsgärdet 89C Installation av solceller på tak. Total lämplig yta ca 250 m2, beräknad yta i åtgärd för avsättning till elenergi inom byggnadens energiprestanda är avsevärt mindre. Lönsamhet beror till stor del på möjligheten till att sälja överskottsproduktion av elenergi samt hur storlek på anläggning anpassas till avsättningsmöjlighet inom byggnad. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 25 årElsystem Installation av solceller 0 4 296 4 296 0,15% 61 200 2027 25 11 1 809 75 025 99 309 kr 38 109 kr 62% 59 397 kr

29 1011202, Landalagatan 6 Byte av VS02-P01 till en effektivare och varvtalsstyrd motsvarighet samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 2 121 2 121 0,07% 10 450 2027 20 4 23 902 53 625 41 883 kr 31 433 kr 301% 38 831 kr

30 1030311-2, Kortedala Torg 7 Byte av VVC-pump och VS-pump för golvvärmesystem till effektivare och varvtalsstyrda motsvarigheter samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 1 392 1 392 0,05% 11 400 2027 20 6 8 816 28 038 27 494 kr 16 094 kr 141% 21 511 kr

31 1060704-5, Bergsgårdsgärdet 89C Byte av VVC-pump och VS02-P1 till en effektivare och varvtalsstyrd motsvarighet samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 981 981 0,03% 8 100 2027 20 6 5 076 17 134 19 377 kr 11 277 kr 139% 13 565 kr

32 1070701-1, Nordhagsvägen 2A Byte av VVC-pump till en effektivare och varvtalsstyrd motsvarighet samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 683 683 0,02% 2 800 2027 20 3 8 268 17 278 13 495 kr 10 695 kr 382% 12 512 kr

33 1060705-6, Bergsgårdsgärdet 89A Effektivisering av vattenanvändning genom montering av strålsamlare med ejektorverkan i tvättställ samt byte av duschmunstycken. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Vattensparåtgärd 2 980 0 2 980 0,10% 8 200 2027 10 4 6 315 27 947 18 122 kr 9 922 kr 121% 22 125 kr

34 1060704-5, Bergsgårdsgärdet 89C Rörledningar i fläktrum isoleras. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 30 år Värme- och tappvattensystem Isolering av rörledningar 1 104 0 1 104 0,04% 6 600 2027 30 8 2 603 10 353 15 425 kr 8 825 kr 134% 8 196 kr

35 1030607-2, Rymtorget 9 Byte av VVC-pump till en effektivare och varvtalsstyrd motsvarighet samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 613 613 0,02% 3 450 2027 20 4 5 023 11 261 12 111 kr 8 661 kr 251% 8 821 kr

36 1030606-1, Rymdtorget 8B Byte av VVC-pump till en effektivare och varvtalsstyrd motsvarighet samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 456 456 0,02% 3 450 2027 20 6 2 844 8 366 8 996 kr 5 546 kr 161% 6 553 kr

37 1070802-2, Vårväderstorget 1 Byte av shuntpumpar som ej är tryckstyrda till en effektivare och varvtalsstyrd motsvarighet samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 631 631 0,02% 7 800 2027 20 9 937 11 636 12 457 kr 4 657 kr 60% 9 105 kr

38 1030307-3, Kortedala Torg 5 Byte av VVC-pump och VS04-P01 till en effektivare och varvtalsstyrda motsvarigheter samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 702 702 0,02% 10 400 2027 20 11 -329 13 810 13 870 kr 3 470 kr 33% 10 654 kr

39 1051201-1, Axel Dahlströms Torg 1 Effektivisering av vattenanvändning genom montering av strålsamlare med ejektorverkan i tvättställ samt byte av duschmunstycken. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Vattensparåtgärd 1 565 0 1 565 0,05% 6 400 2027 10 6 2 132 21 457 9 518 kr 3 118 kr 49% 15 497 kr

40 1060702-3, Bergsgårdsgärdet 93 Effektivisering av vattenanvändning genom montering av strålsamlare med ejektorverkan i tvättställ samt byte av duschmunstycken. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Vattensparåtgärd 1 536 0 1 536 0,05% 6 800 2027 10 6 682 14 406 9 342 kr 2 542 kr 37% 11 406 kr

41 1060703-4, Bergsgårdsgärdet 90 Effektivisering av vattenanvändning genom montering av strålsamlare med ejektorverkan i tvättställ samt byte av duschmunstycken. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Vattensparåtgärd 1 258 0 1 258 0,04% 5 900 2027 10 7 226 11 796 7 649 kr 1 749 kr 30% 9 339 kr

42 1030308-1, Kortedala Torg 1 Byte av VVC-pump till en effektivare och varvtalsstyrd motsvarighet samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 263 263 0,01% 3 450 2027 20 10 341 5 225 5 190 kr 1 740 kr 50% 4 021 kr

43 1011501-1, Haga Kyrkogata 6 Optimering av vattenanvändning genom montering av strålsamlare med ejektorverkan  i tvättställ och dusch. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 5 årVärme- och tappvattensystem Vattensparåtgärd 2 330 0 2 330 0,08% 7 000 2027 5 4 195 33 265 7 610 kr 610 kr 9% 23 754 kr

98 1060702-3, Bergsgårdsgärdet 93 Installation av solceller på tak. Total lämplig yta ca 450 m2, beräknad yta i åtgärd för avsättning till elenergi inom byggnadens energiprestanda är avsevärt mindre. Lönsamhet beror till stor del på möjligheten till att sälja överskottsproduktion av elenergi samt hur storlek på anläggning anpassas till avsättningsmöjlighet inom byggnad. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 25 årElsystem Installation av solceller 0 2 420 2 420 0,08% 61 200 2027 25 19 -25 705 42 264 55 944 kr -5 256 kr -9% 33 460 kr

97 1011501-1, Haga Kyrkogata 6 Byte av innerruta mot tvåglas energikassett i befintliga tvåglasfönster med kopplade bågar (källare) samt erforderlig tätning och renovering. Byte av englasfönster i källarlokal till energieffektivare motsvarigheter.  Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 30 årKlimatskärm Byte eller anpassning av fönster 1 561 0 1 561 0,05% 30 000 utvärdera vidare 30 21 -8 022 28 607 21 816 kr -8 184 kr -27% 15 912 kr

96 1030306-1, Kortedala Torg 4   1030306 - byte armaturer Övrigt Pondus 0 4 800 4 800 0,17% 120 000 2027 25 19 -44 044 94 392 110 957 kr -9 043 kr -8% 72 818 kr

95 1060201-5, Fjällblomman 9 Effektivisering av vattenanvändning genom montering av strålsamlare med ejektorverkan  i tvättställ samt byte av duschmunstycken. Det förekommer tvågreppsblandare och dessa byts i sin helhet. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 1 årVärme- och tappvattensystem Vattensparåtgärd 4 210 0 4 210 0,15% 12 500 utvärdera vidare 1 4 -9 706 40 476 2 914 kr -9 586 kr -77% 31 879 kr

94 1010402-1, Karl Johansgatan 12   1010402 - Byta belysning Övrigt Pondus 0 420 420 0,01% 20 000 utvärdera vidare 25 36 -12 373 10 518 9 709 kr -10 291 kr -51% 7 637 kr

93 1041301-1, Selma Lagerlöfs Torg 15 Tilläggsisolering av vindsbjälklag. OBS! Åtgärd utförs efter fuktsäkerhetsprojektering. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är  årKlimatskärm Tilläggsisolering av vindsbjälklag 3 469 0 3 469 0,12% 50 200 utvärdera vidare 20 16 -15 549 47 951 36 797 kr -13 403 kr -27% 28 686 kr

92 1011502-1, Kungsportsavenyn 18 Byte av VVC-pump till en effektivare, varvtalsstyrd, motsvarighet. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 569 569 0,02% 25 000 utvärdera vidare 20 33 -14 745 18 808 11 246 kr -13 754 kr -55% 12 558 kr

91 1071001-1, Kyrkbytorget 6 Byte av VVC-pump till en effektivare och varvtalsstyrd motsvarighet samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 482 482 0,02% 25 000 utvärdera vidare 20 39 -18 116 9 410 9 515 kr -15 485 kr -62% 7 270 kr

90 1010402-1, Karl Johansgatan 12 Byte av VVC- och VS-pump till en effektivare, varvtalsstyrd, motsvarighet. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 613 613 0,02% 30 000 utvärdera vidare 20 37 -20 109 15 357 12 111 kr -17 889 kr -60% 11 150 kr

89 1070804-1, Vårväderstorget 3 Byte av VVC-pump, återvinningspump och shuntpumpar till effektivare och varvtalsstyrds motsvarigheter samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 1 520 1 520 0,05% 50 000 utvärdera vidare 20 25 -28 946 28 041 30 018 kr -19 982 kr -40% 21 942 kr

87 1030304-1, Tideräkningsgatan 5A Byte av cirkulationspumpar Värme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 920 920 0,03% 40 000 utvärdera vidare 20 33 -24 783 24 421 18 166 kr -21 834 kr -55% 17 443 kr

86 1070701-1, Nordhagsvägen 2A Byte av eleftervärmningsbatteri för TA1/FF1 till DX-luftvärmepump. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 år Ventilationssystem Byte av energikälla 0 6 780 6 780 0,23% 100 000 utvärdera vidare 10 11 -31 332 171 455 76 780 kr -23 220 kr -23% 124 156 kr

84 1030301-1, Minutgatan 2 Byte av VVC-pump till en effektivare och varvtalsstyrd motsvarighet samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 745 745 0,03% 40 000 utvärdera vidare 20 40 -29 555 14 055 14 706 kr -25 294 kr -63% 10 943 kr

83 1041303-1, Lisa Sass gata 12 Byte av innerruta mot tvåglas energikassett i befintliga tvåglasfönster med kopplade bågar i markplan samt erforderlig tätning och renovering. Man också överväga att byta hela fönstren, dock med sämre lönsamhet. Efter åtgärd bör värmesystem injusteras i utrymmen där klimatskärmnen förbättrats. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årKlimatskärm Byte eller anpassning av fönster 2 865 0 2 865 0,10% 61 950 utvärdera vidare 20 24 -27 148 61 396 30 395 kr -31 555 kr -51% 32 573 kr

82 1051201-1, Axel Dahlströms Torg 1 Byte av utomhusbelysning (15 armaturer inkl. ljuskälla) under skärmtak till LED. Detta bör samordnas med framtida planer om skärmtaket. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årElsystem Byte av belysning 0 1 080 1 080 0,04% 50 000 utvärdera vidare 10 35 -39 036 27 571 12 230 kr -37 770 kr -76% 19 913 kr

81 1011502-1, Kungsportsavenyn 18 Byte av belysning i trapphus mot baksida till energieffektivare motsvarigheter. Elsystem Byte av belysning 0 83 83 0,00% 40 000 utvärdera vidare 25 362 -38 278 2 748 1 923 kr -38 077 kr -95% 1 835 kr

80 1070701-1, Nordhagsvägen 2A Byte av remdrivna fläktar i TA1/FF1 till direktdrivna EC-fläktar. Detta möjliggör behovsstyrning i lokalerna. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVentilationssystem Effektivisering av fläktdrift 0 2 789 2 789 0,10% 70 000 utvärdera vidare 10 19 -41 757 70 520 31 580 kr -38 420 kr -55% 51 066 kr

79 1040503-1, Tuve Torg 5 Byte av VVC-pump till effektivare motsvarighet. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 15 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 683 683 0,02% 50 000 utvärdera vidare 15 55 -41 358 14 409 10 828 kr -39 172 kr -78% 10 935 kr

78 1040504-3, Tuve Torg 3 Byte av VVC-pump till effektivare motsvarighet. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 15 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 683 683 0,02% 50 000 utvärdera vidare 15 55 -41 358 14 409 10 828 kr -39 172 kr -78% 10 935 kr

77 1041301-1, Selma Lagerlöfs Torg 15 Byte av VS-pump för ventilationssystem och VVC-pump till effektivare och varvtalsstyrda motsvarigheter samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 2 640 2 640 0,09% 70 000 utvärdera vidare 10 20 -44 952 52 916 29 891 kr -40 109 kr -57% 40 642 kr

76 1041301-1, Selma Lagerlöfs Torg 15 Installation av styrning och byte av ljuskälla till LED i hiss. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 25 årElsystem Byte av belysning 0 204 204 0,01% 45 000 utvärdera vidare 25 166 -41 739 4 083 4 708 kr -40 292 kr -90% 3 136 kr

75 1060704-5, Bergsgårdsgärdet 89C Byte av innerruta mot tvåglas energikassett i befintliga tvåglasfönster med kopplade bågar på söderfasad samt erforderlig tätning och renovering. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årKlimatskärm Byte eller anpassning av fönster 2 428 0 2 428 0,08% 67 500 utvärdera vidare 20 30 -45 014 29 240 25 758 kr -41 742 kr -62% 18 032 kr

74 1051202-1, Axel Dahlströms Torg 3 Byte av VVC-pump till en effektivare, varvtalsstyrd, motsvarighet. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 350 350 0,01% 50 000 utvärdera vidare 20 107 -44 686 7 689 6 920 kr -43 080 kr -86% 5 779 kr

73 1070701-1, Nordhagsvägen 2A Byte av värmekälla för tappvarmvattenberedning från el till luft-vattenvärmepump. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Byte av energikälla 0 4 837 4 837 0,17% 100 000 utvärdera vidare 10 16 -51 012 122 316 54 775 kr -45 225 kr -45% 88 573 kr

72 1041303-1, Lisa Sass gata 12 Installation av styrning och byte av ljuskälla till LED i hiss. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 25 årElsystem Byte av belysning 0 204 204 0,01% 50 000 utvärdera vidare 25 185 -45 895 6 329 4 708 kr -45 292 kr -91% 4 311 kr

71 1051801-1, Topasgatan 58 Fortsatt arbete med tätning/renovering av fönster enligt tidigare utförd åtgärd. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årKlimatskärm Byte eller anpassning av fönster 1 710 0 1 710 0,06% 60 000 utvärdera vidare 10 38 -48 088 29 533 10 400 kr -49 600 kr -83% 16 701 kr

70 1040505-4, Tuve Torg 1 Komplettering av behovsstyrning av ventilation i öppen förskola med givare för temperatur och koldioxid. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVentilationssystem Behovsstyrning av luftbehandlingssystem 649 480 1 129 0,04% 60 000 utvärdera vidare 10 41 -49 369 23 267 9 388 kr -50 612 kr -84% 13 268 kr

69 1041303-1, Lisa Sass gata 12 Byte av VS-pumpar för radiatorsystem öst och väst till effektivare och varvtalsstyrda motsvarigheter samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 1 482 1 482 0,05% 80 000 utvärdera vidare 10 41 -64 258 46 049 16 781 kr -63 219 kr -79% 31 365 kr

68 1040501-2, Tuve Torg 8A Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Byte av äldre cirkulationspumpar ingår i åtgärd. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 5 031 156 5 187 0,18% 98 066 utvärdera vidare 10 26 -70 530 60 268 32 362 kr -65 705 kr -67% 45 736 kr

67 1011502-1, Kungsportsavenyn 18 Byte av innerruta mot tvåglas energikassett i befintliga tvåglasfönster med kopplade bågar i trapphus mot baksida samt erforderlig tätning och renovering. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 30 årKlimatskärm Byte eller anpassning av fönster 520 0 520 0,02% 80 000 utvärdera vidare 30 168 -71 783 11 851 7 272 kr -72 728 kr -91% 6 164 kr

66 1041303-1, Lisa Sass gata 12 Injustering av eftervärmningskrets för TA02 för lägsta erforderliga tryckhöjning för pump. Övriga eftervärmningskretsar ses också över. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av eftervärmningskrets 0 114 114 0,00% 75 000 utvärdera vidare 10 496 -73 789 3 542 1 291 kr -73 709 kr -98% 2 413 kr

65 1051202-1, Axel Dahlströms Torg 3 Byte av utomhusbelysning (28 armaturer inkl. ljuskälla) under skärmtak till LED. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årElsystem Byte av belysning 0 2 016 2 016 0,07% 100 000 utvärdera vidare 10 37 -80 349 44 240 22 829 kr -77 171 kr -77% 33 248 kr

64 1070802-2, Vårväderstorget 1 Installation av solceller Elsystem Installation av solceller 0 58 575 58 575 2,02% 44 925 1 242 000 2027 20 11 -93 078 1 530 162 1 156 847 kr -85 153 kr -7% 845 604 kr

63 1041303-1, Lisa Sass gata 12 Tilläggsisolering med lösull av vindsbjälklag inkl. montering av landgångar och sarger. OBS! Åtgärd utförs efter fuktsäkerhetsprojektering. Kompletterande isolering av frånluftskanaler för minskad värmeförlust erhålls som en ytterligare vinst av denna åtgärd. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årKlimatskärm Tilläggsisolering av vindsbjälklag 14 390 0 14 390 0,50% 238 150 utvärdera vidare 20 18 -63 377 308 325 152 640 kr -85 510 kr -36% 163 580 kr

62 1030307-3, Kortedala Torg 5 Byte av innerruta mot tvåglas energikassett i befintliga tvåglasfönster med kopplade bågar samt erforderlig tätning och renovering. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årKlimatskärm Byte eller anpassning av fönster 21 045 0 21 045 0,73% 309 000 utvärdera vidare 20 16 -100 901 285 368 223 238 kr -85 762 kr -28% 171 476 kr

61 1060704-5, Bergsgårdsgärdet 89C Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 793 315 1 108 0,04% 95 091 utvärdera vidare 10 97 -88 369 12 942 8 392 kr -86 699 kr -91% 10 246 kr

60 1030301-1, Minutgatan 2 Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 0 243 243 0,01% 93 235 utvärdera vidare 10 290 -90 977 4 578 2 747 kr -90 488 kr -97% 3 565 kr

59 1030607-2, Rymtorget 9 Installation av solceller Elsystem Installation av solceller 0 162 750 162 750 5,62% 113 250 3 312 000 2028 20 11 -214 550 4 116 893 3 214 288 kr -97 712 kr -3% 2 341 118 kr

58 1030306-1, Kortedala Torg 4 Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 0 88 88 0,00% 107 843 utvärdera vidare 10 928 -107 017 1 722 992 kr -106 852 kr -99% 1 328 kr

57 1010402-1, Karl Johansgatan 12 Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Min- och maxbegränsning av termostater utförs. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 6 250 296 6 546 0,23% 150 000 utvärdera vidare 10 31 -113 098 91 479 41 363 kr -108 637 kr -72% 66 419 kr

56 1051203, Högsbogatan 40 Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Min- och maxbegränsning av termostater utförs. Värme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 1 160 302 1 462 0,05% 119 639 utvärdera vidare 10 97 -110 650 20 080 10 476 kr -109 163 kr -91% 15 132 kr

55 1030307-3, Kortedala Torg 5 Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 0 359 359 0,01% 115 201 utvärdera vidare 10 242 -111 812 7 064 4 068 kr -111 133 kr -96% 5 449 kr

54 1040505-4, Tuve Torg 1 Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 3 309 77 3 386 0,12% 150 000 utvärdera vidare 10 61 -132 137 39 096 20 993 kr -129 007 kr -86% 29 669 kr

53 1030606-1, Rymdtorget 8B Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 0 254 254 0,01% 133 256 utvärdera vidare 10 395 -130 914 4 662 2 875 kr -130 381 kr -98% 3 652 kr

52 1060201-5, Fjällblomman 9 Byte av VS02-P1, VS03-P1, LA1-CP1 och VÅV-pumpar till effektivare och varvtalsstyrda motsvarigheter samt injustering till lägsta erforderliga tryckhöjning. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 1 årVärme- och tappvattensystem Byte av cirkulationspumpar 0 9 702 9 702 0,33% 150 000 utvärdera vidare 1 12 -138 010 173 662 12 504 kr -137 496 kr -92% 136 776 kr

51 1070201-1, Länsmanstorget 2 Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 0 401 401 0,01% 145 830 utvärdera vidare 10 274 -142 115 7 446 4 544 kr -141 286 kr -97% 5 819 kr

50 1011501-1, Haga Kyrkogata 6 Injustering av värme + byte cirkpumpar Värme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 5 147 1 015 6 161 0,21% 190 000 utvärdera vidare 10 38 -151 253 100 435 42 794 kr -147 206 kr -77% 71 719 kr

49 1040503-1, Tuve Torg 5 Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Byte av VS-pumpar ingår i åtgärd. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 6 642 285 6 927 0,24% 200 000 utvärdera vidare 10 39 -162 883 81 237 43 621 kr -156 379 kr -78% 61 650 kr

47 1071001-1, Kyrkbytorget 6 Byte av FT-system på plan två till FTX med högeffektiv roterande återvinning. Nya rumsaggregat placeras i samlingslokaler. Behovsstyrning av luftflöden i betjänande lokaler utförs. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVentilationssystem Byte av luftbehandlingsaggregat 7 715 672 8 387 0,29% 258 000 utvärdera vidare 20 24 -142 605 157 733 95 113 kr -162 887 kr -63% 72 672 kr

46 1011301-1, Dr Fries Torg 6 Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Värmeslingor under scen samt lång radiator i danslokaler ersätts med mer funktionella rumsvärmeapparater. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 12 451 437 12 888 0,44% 250 000 utvärdera vidare 10 26 -180 436 157 262 80 677 kr -169 323 kr -68% 118 015 kr

45 1040504-3, Tuve Torg 3 Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 4 713 91 4 805 0,17% 200 000 utvärdera vidare 10 57 -174 726 55 316 29 703 kr -170 297 kr -85% 41 979 kr

44 1021101-1, Uddeholmsgatan 5E Byte av innerruta mot tvåglas energikassett i befintliga tvåglasfönster med kopplade bågar samt erforderlig tätning och renovering. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årKlimatskärm Byte eller anpassning av fönster 6 593 0 6 593 0,23% 250 000 utvärdera vidare 20 41 -182 680 95 103 69 938 kr -180 062 kr -72% 56 326 kr

43 1051201-1, Axel Dahlströms Torg 1 Byte av fönsterglas i fönster ovan skärmtak samt skyltfönster i markplan mot tvåglas energikassett samt erforderlig tätning och renovering. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årKlimatskärm Byte eller anpassning av fönster 6 562 0 6 562 0,23% 250 000 utvärdera vidare 20 42 -176 396 115 514 69 609 kr -180 391 kr -72% 64 983 kr

42 1051202-1, Axel Dahlströms Torg 3 Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Min- och maxbegränsning av termostater utförs. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 9 355 479 9 834 0,34% 250 000 utvärdera vidare 10 34 -196 354 120 772 62 321 kr -187 679 kr -75% 90 764 kr

41 1051201-1, Axel Dahlströms Torg 1 Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 3 293 328 3 621 0,12% 220 000 utvärdera vidare 10 79 -198 718 53 517 23 739 kr -196 261 kr -89% 38 651 kr

40 1070801-5, Vårväderstorget 4 Installation av solceller Elsystem Installation av solceller 0 87 863 87 863 3,03% 73 138 1 932 000 2029 20 11 -165 416 2 352 778 1 735 271 kr -196 729 kr -10% 1 268 406 kr

39 1030308-1, Kortedala Torg 1 Byte av samtliga shuntgrupper inkl. pump. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Byte av shuntgrupper 6 637 115 6 752 0,23% 250 000 utvärdera vidare 10 51 -215 174 73 161 41 666 kr -208 334 kr -83% 56 296 kr

38 1041301-1, Selma Lagerlöfs Torg 15   1041301 - Byte av armaturer Övrigt Pondus 0 1 200 1 200 0,04% 255 000 utvärdera vidare 25 160 -235 786 24 056 27 739 kr -227 261 kr -89% 18 476 kr

37 1040506-5, Tuve Torg 15 Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 10 188 640 10 828 0,37% 300 000 utvärdera vidare 10 37 -241 109 128 891 69 210 kr -230 790 kr -77% 97 814 kr

36 1021101-1, Uddeholmsgatan 5E Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 0 166 166 0,01% 250 000 utvärdera vidare 10 1 132 -248 401 3 480 1 884 kr -248 116 kr -99% 2 646 kr

35 1011502-1, Kungsportsavenyn 18   1011502 - Fasadbelysning Övrigt Pondus 0 480 480 0,02% 300 000 utvärdera vidare 25 471 -290 066 15 855 11 096 kr -288 904 kr -96% 10 586 kr

34 1030305-2, Kortedala Torg 3 Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 0 624 624 0,02% 300 000 utvärdera vidare 10 362 -294 113 12 274 7 068 kr -292 932 kr -98% 9 469 kr

33 1070802-2, Vårväderstorget 1 Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 0 604 604 0,02% 300 000 utvärdera vidare 10 374 -294 419 11 143 6 840 kr -293 160 kr -98% 8 720 kr

32 1030305-2, Kortedala Torg 3   1030305 - Byte Ventilation BAB omkl. Övrigt Pondus 5 916 0 5 916 0,20% 400 000 utvärdera vidare 20 53 -318 579 111 653 62 756 kr -337 244 kr -84% 48 205 kr

31 1051801-1, Topasgatan 58 Installation av solceller utfört som solavskärmning på söderfasad i fyra plan. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 25 årElsystem Installation av solceller 0 26 887 26 887 0,93% 1 000 000 utvärdera vidare 25 28 -511 730 673 451 621 525 kr -378 475 kr -38% 488 944 kr

30 1070801-5, Vårväderstorget 4 Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 10 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 0 1 280 1 280 0,04% 400 000 utvärdera vidare 10 235 -388 172 23 615 14 495 kr -385 505 kr -96% 18 479 kr

29 1060201-5, Fjällblomman 9 Injustering av värmesystem inklusive byte av radiatorventiler för förbättrad avkylning och reglering samt låg returtemperatur. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 1 årVärme- och tappvattensystem Injustering av värmesystem 9 862 2 041 11 902 0,41% 400 000 utvärdera vidare 1 41 -390 932 131 338 9 457 kr -390 543 kr -98% 103 442 kr

28 1051202-1, Axel Dahlströms Torg 3 Byte av luftbehandlingsaggregat betjänande bageri inkl. anpassning av luftflöden till dagens riktlinjer, behovsstyrning av luftflöden samt anslutning till överordnat SRÖ-system. Eftervärmning med el ersätts av vattenburen eftervärme. Placering av luftbehandlingsaggregat inom byggnaden behöver utredas, befintligt aggregat är placerat i enkel inbyggnad utomhus. Denna åtgärd bör utföras samordnat med övriga föreslagna ventilationsåtgärder för bästa kostnadseffektivitet, utnyttjande av yta mm. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVentilationssystem Byte av luftbehandlingsaggregat 7 897 802 8 699 0,30% 500 000 utvärdera vidare 20 45 -372 898 183 916 99 613 kr -400 387 kr -80% 83 181 kr

27 1030305-2, Kortedala Torg 3 Installation av solceller Elsystem Installation av solceller 0 47 288 47 288 1,63% 67 713 1 380 000 utvärdera vidare 20 12 -175 222 1 652 119 933 921 kr -446 079 kr -32% 717 373 kr

26 1051202-1, Axel Dahlströms Torg 3 Byte av luftbehandlingsaggregat betjänande samlingssal inkl. anpassning av luftflöden till dagens riktlinjer, behovsstyrning av luftflöden samt anslutning till överordnat SRÖ-system. Eftervärmning med el ersätts av vattenburen eftervärme. Placering av luftbehandlingsaggregat behöver utredas. Denna åtgärd bör utföras samordnat med övriga föreslagna ventilationsåtgärder för bästa kostnadseffektivitet, utnyttjande av yta mm. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVentilationssystem Byte av luftbehandlingsaggregat 3 734 415 4 150 0,14% 500 000 utvärdera vidare 20 94 -439 347 87 765 47 818 kr -452 182 kr -90% 39 931 kr

25 1011301-1, Dr Fries Torg 6 Byte av två ventilationsaggregat som besörjer biblioteket, TL01 (plattvärmeväxlare) och TL02 (heatpipevärmeväxlare). Nya aggregat utförs med högeffektiv värmeåtervinning, anslutning till överordnat styr- och övervakningssystem, samt behovsstyrning med lämplig indikering i betjänade lokaler. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVentilationssystem Byte av luftbehandlingsaggregat 30 466 4 641 35 107 1,21% 1 000 000 utvärdera vidare 20 22 -484 731 747 831 414 830 kr -585 170 kr -59% 347 930 kr

24 1070701-1, Nordhagsvägen 2A Installation av solceller Elsystem Installation av solceller 0 24 960 24 960 0,86% 67 040 1 104 000 utvärdera vidare 20 14 -110 679 1 550 611 492 956 kr -611 044 kr -55% 457 042 kr

23 1040506-5, Tuve Torg 15 Byte av LB05. Nytt aggregat bör utföras med högeffektiv värmeåtervinning, anslutning till överordnat styr- och övervakningssystem, samt behovsstyrning med lämplig indikering i betjänade lokaler. Befintlig kylanläggning behålls om möjligt. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVentilationssystem Byte av luftbehandlingsaggregat 30 149 -379 29 770 1,03% 1 000 000 utvärdera vidare 20 26 -575 429 602 188 312 330 kr -687 670 kr -69% 253 090 kr

22 1060702-3, Bergsgårdsgärdet 93 Byte av luftbehandlingsaggregat LB01 och LB02 med plattvärmeväxlare till nya med högeffektiv roterande återvinning. Behovsstyrning av luftflöden i betjänade utrymmen utförs på avdelningsnivå. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVentilationssystem Byte av luftbehandlingsaggregat 15 560 2 400 17 960 0,62% 1 000 000 utvärdera vidare 20 43 -767 229 302 696 212 458 kr -787 542 kr -79% 148 729 kr

21 1011502-1, Kungsportsavenyn 18 Förbättring av värmeåtervinning samt fläktar TL01 Ventilationssystem Byte av luftbehandlingsaggregat 45 600 8 000 53 600 1,85% 1 500 000 utvärdera vidare 20 22 -567 715 1 709 745 641 707 kr -858 293 kr -57% 716 611 kr

19 1060703-4, Bergsgårdsgärdet 90 Byte av luftbehandlingsaggregat LB03 och LB04 med plattvärmeväxlare till ett eller två nya med högeffektiv roterande återvinning. Behovsstyrning av luftflöden i betjänade utrymmen utförs också. Man bör utföra en detaljerad förstudie för att åstadkomma ett komplett beslutsunderlag. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVentilationssystem Byte av luftbehandlingsaggregat 35 709 4 217 39 926 1,38% 1 500 000 utvärdera vidare 20 29 -983 152 672 109 462 070 kr -1 037 930 kr -69% 323 468 kr

18 1040506-5, Tuve Torg 15 Byte av LB06 (LA1). Nytt aggregat bör utföras med högeffektiv värmeåtervinning, anslutning till överordnat styr- och övervakningssystem, samt behovsstyrning med lämplig indikering i betjänade lokaler. Befintlig kylanläggning behålls om möjligt. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 20 årVentilationssystem Byte av luftbehandlingsaggregat 7 326 1 507 8 833 0,30% 1 500 000 utvärdera vidare 20 62 -1 229 653 383 446 107 474 kr -1 392 526 kr -93% 87 089 kr

17 1041305, Selma Lagerlöfs Torg 2 Installation av solceller Elsystem Installation av solceller 0 40 000 40 000 1,38% 3 275 000 utvärdera vidare 40 62 -2 047 606 1 770 000 1 227 394 kr -2 047 606 kr -63% 1 062 000 kr

16 1011301-1, Dr Fries Torg 6 Installation av solceller utfört på dansskolans tak. Ekonomisk livslängd för åtgärd i lönsamhetsberäkningar är 25 årElsystem Installation av solceller 0 10 793 10 793 0,37% 35 207 2 640 000 utvärdera vidare 25 67 -2 133 473 659 738 249 488 kr -2 390 512 kr -91% 178 781 kr

15 1030607-2, Rymtorget 9 Värmeåtervinning av butikskyla Värmeåtervinning av butikskyla Värmeåtervinning av butikskyla 169 675 0 169 675 5,85% 5 000 000 utvärdera vidare 20 41 -3 740 807 1 673 623 1 799 851 kr -3 200 149 kr -64% 1 310 917 kr

14 1060701-2, Bergsgårdsgärdet 80 Värmeåtervinning av butikskyla Värmeåtervinning av butikskyla Värmeåtervinning av butikskyla 166 600 0 166 600 5,75% 5 000 000 utvärdera vidare 20 42 -3 798 345 1 562 630 1 767 233 kr -3 232 767 kr -65% 1 237 139 kr

13 1060201-5, Fjällblomman 9 Förbättring av värmeåtervinning samt fläktar TL01 Ventilationssystem Förbättrad värmeåtervinning i ventilationssystem 129 400 9 100 138 500 4,78% 5 000 000 utvärdera vidare 20 23 -2 754 141 2 951 644 1 552 352 kr -3 447 648 kr -69% 1 108 122 kr

11 1060201-5, Fjällblomman 9 Förbättring av värmeåtervinning samt fläktar TL02 Ventilationssystem Förbättrad värmeåtervinning i ventilationssystem 128 500 7 300 135 800 4,69% 5 000 000 utvärdera vidare 20 24 -2 830 427 2 851 385 1 507 256 kr -3 492 744 kr -70% 1 075 931 kr

10 1070804-1, Vårväderstorget 3 Förbättring av värmeåtervinning samt fläktar TL01 Ventilationssystem Förbättrad värmeåtervinning i ventilationssystem 100 900 11 800 112 700 3,89% 5 000 000 utvärdera vidare 20 34 -3 484 489 2 018 394 1 303 359 kr -3 696 641 kr -74% 952 697 kr

9 1040506-5, Tuve Torg 15 Värmeåtervinning av butikskyla Värmeåtervinning av butikskyla Värmeåtervinning av butikskyla 119 721 0 119 721 4,13% 5 000 000 utvärdera vidare 20 59 -4 043 929 1 356 039 1 269 957 kr -3 730 043 kr -75% 1 029 081 kr

7 1041001-1, Brunnsbotorget 3 Värmeåtervinning av butikskyla Värmeåtervinning av butikskyla Värmeåtervinning av butikskyla 80 900 0 80 900 2,79% 5 000 000 utvärdera vidare 20 87 -4 366 693 881 325 858 158 kr -4 141 842 kr -83% 675 044 kr

6 1070806-1, Höstvädersgatan 1 Förbättring av värmeåtervinning samt fläktar TL03 Ventilationssystem Förbättrad värmeåtervinning i ventilationssystem 53 800 11 600 65 400 2,26% 5 000 000 utvärdera vidare 20 45 -3 814 027 1 623 776 799 789 kr -4 200 211 kr -84% 612 755 kr

5 1060705-6, Bergsgårdsgärdet 89A Förbättring av värmeåtervinning samt fläktar TL01 Ventilationssystem Förbättrad värmeåtervinning i ventilationssystem 51 100 6 000 57 100 1,97% 5 000 000 utvärdera vidare 20 54 -4 067 397 1 212 755 660 549 kr -4 339 451 kr -87% 462 413 kr

4 1030607-2, Rymtorget 9 Förbättring av värmeåtervinning samt fläktar TL03 Ventilationssystem Förbättrad värmeåtervinning i ventilationssystem 52 800 3 200 56 000 1,93% 5 000 000 utvärdera vidare 20 54 -4 039 773 1 276 260 623 283 kr -4 376 717 kr -88% 453 966 kr

3 1060705-6, Bergsgårdsgärdet 89A Förbättring av värmeåtervinning samt fläktar TL02 Ventilationssystem Förbättrad värmeåtervinning i ventilationssystem 47 500 5 500 53 000 1,83% 5 000 000 utvärdera vidare 20 61 -4 171 174 1 077 804 612 487 kr -4 387 513 kr -88% 428 767 kr

2 1070201-1, Länsmanstorget 2 Värmeåtervinning av butikskyla Värmeåtervinning av butikskyla Värmeåtervinning av butikskyla 51 325 0 51 325 1,77% 5 000 000 utvärdera vidare 20 137 -4 616 910 511 533 544 437 kr -4 455 563 kr -89% 399 771 kr

1 1030607-2, Rymtorget 9 Förbättring av värmeåtervinning samt fläktar TL05 Ventilationssystem Förbättrad värmeåtervinning i ventilationssystem 35 900 2 500 38 400 1,33% 5 000 000 utvärdera vidare 20 104 -4 498 605 666 416 430 189 kr -4 569 811 kr -91% 313 327 kr

[kWh/år] [kWh/år] [kWh/år] [kWh/år] [m3] [kr] [år] [År]

103 434 029


