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Innan vi borjar

» Vanligen ha kamera och mikrofon avstangd
under hela seminariet.

> Stall garna fragor i chatten!
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TKA Energi

Nyheter och forandringar, 2022

Peter Olsson




Stad

TKA Energi

RA-1844-Riktlinjer och energikrav vid ny- och ombyggnad

RA-1840-Principer for energi- och volymmatning
RA-1842-Indata till energianalys

RA-1843-Energi - Anvisning for energianalys

RA-1841-Mall for energianalys
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Nyheter och forandringar i TKA-2022

« U-varde for metallpartier

 Val av primart varmesystem — uppdaterad niva
« Justerade kravnivaer for vitvaror

* VVC-forluster

* Inneklimatkrav inforlivas | TKA Energi

* Ny energiberakningsmall

Hallbar stad — 6ppen for varlden



Ud(‘jrr < 0,90 W/mz, K

L < 0,10 W/m2, K
i < 0,10 W/m2, K
Ui < 0,08 W/m?, K

Usshster < 0,90 W/m?, K (inkl. karm, bage och glas)
@ U.ceipaier < 1.10 W/m2, K (helkonstruktion)

Metallpartier




Primart varmesystem

FEACd

Om anslutningsavgift overstiger
20 000 kr/kW (VS-effekt).

Varme fran fornybara

energikallor
(biobransle)
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Vitvaror

Hallbar stad — 6ppen for varlden

Vitvaror ska valjas med hansyn till sa lag
energianvandning som majligt och minst uppfylla:

Kategori Energiklass
Tvattmaskiner B (ny markning 2021)
Diskmaskiner, kylar och frysar C (ny mérkning 2021)
Torktumlare: A++

Ovriga vitvaror: A+

Elektriska apparater utéver vitvaror ska om mgjligt
forses med timer foér att minska ondédig elanvandning.

#G Goteborgs

Stad



Forluster ska alltid beraknas
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Samtliga inneklimatkrav hittas
numera pa samma plats

RA-1844 Energi — Riktlinjer och energikrav (ny- och ombyggnad)

Energi- och- innekiimat

i TKA

« Termisk komfort, sommar
- Dimensionerande inneklimat, vinter
- Dagsljus




Ny mall for energi- och
inneklimatberakning

3.3 Egenproduktion och atervinning
3.3.1 Solceller Arsproduktion

Solel anvand som fastighetsenergi 1700 kwh/ar

Solel anvand som verksamhetsenergi 1200 kwWh/ar

S3id soll

Total solelproduktion 7 000 kwh/ar

3.3.2 Viirme Arlig energi

kwh/ar
kWh/ar
kWh/ar

3.4 Justerings- och viktningsfaktorer for berékning av primérenergital
Geografisk justeringsfaktor (F...)

Viktningsfaktor El (VF.)

Viktningsfaktor Fjarrvdarme (VF,)

Viktningsfaktor for fasta, flytande och gasformiga biobranslen (VF...)

3.5 Summering av byggnadens energianviandning
Energipost \ﬂktningsfaktoc Fall 2
kwh/ar kWh/m?’, ar
for varmning av lokaler och ventilationsluft
Ener gi for tappvarmvattenframstalining

Atervunnen/egenproducerad varme nyttjad som fastighetsenergi
Fastighetsel

Producerad el nyttjad som fastighetsenergi
Summa arlig fastighetsenergianvandning
Primarenergital (EP,..)

4. Resultatredovisning

4.1 Resultatsammanstéllning foér berdkningsfall 1
Byggnadens primarenergital (EP,..) beréknat enligt BBR och BEN [kWh/m” A, &)
Energi Gré ationer: Energi till uppvarmning (P ,..) [kWh/m’ A, &r]

ationer: Elenergi till fastighet (EP_...) [kWh/m’ A..., 3r] _—_
Installerad eleffekt for uppvarmning (kW] | M .
Genomsnittlig varmegenomgangskoefficient (U...) [W/m’, K] m- 0,397

4.2 Resultatsammanstéllning for berakningsfall 2
Kravniva, TKA  Beraknat varde
i _
Tillford effek( f6r uppvarmning vid dimensionerande utetemperatur [W/m’]

Genomsnittligt specifikt uteluftsflode under uppvarmningssasong (g e ) [I/s m ’]
Maximalt specifikt uteluftsflode vid DVUT (g ... ) [I/s m’]

ecifik indata [kWh/m’, ar]

Termiskt klimat, sommar [PPD
Andel av tiden som den operativa temperaturen 6verstiger 27°C i den varsta zonen [3%]
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Ny mall for energi- och inneklimatberakning

Mall fér energianalys
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file:///C:/Users/petols1129/Desktop/RA-1841-Ny mall för energianalys exempel TKA-dagarna.xlsm
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Tack for idag!
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Hjalp oss att gora TKA-dagarna
battre — svara pa enkéaten!

rs Goteborgs
P4 Stad
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Kontakt

Lokalforvaltningen, csteborgs Stad

Enheten for energi, innemiljé och installation

Peter Olsson

peter.2.0lsson@If.goteborg.se
031-365 04 52 | 0707-37 12 65
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